
Інформація про продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам за 

результатами експертизи: 

Лампа переносна LED  мереживна підвісна «LED WORKING LAMP» 

Відповідно до Протоколу випробувань від 10.06.2024року №10.1-6600  

ДП «Полтавастандартметрологія» відібраний взірець лампи переносної 

LED  мереживної підвісної “LED WORKING LAMP” 12 Вт., арт. 86611  не 

відповідає вимогам ДСТУ EN 60598-1:2017 та ДСТУ EN 60598-2-4:2019 

щодо маркування світильника, а саме: 

- відсутні письмові інструкції, пов’язані з безпекою українською мовою  ; 

- не в повному обсязі нанесено маркування, яке необхідно бачити під час 

монтування світильника, та можна наносити на тильну частину 

світильника чи на таку його деталь, яка під час монтування дозволяє 

бачити маркування – відсутня торгова марка (торговий знак виробника, 

назва відповідального постачальника) , відсутній символ класу захисту ІІ, 

відсутня інформація про нормовану напруга в вольтах, відсутній номер 

моделі чи позначення типу, відсутня інструкція виробника; 

- відсутня інформація в інструкціях з монтування щодо:  приєднання типу 

Х, приєднання типу Y, приєднання типу Z;  

- відсутня в інструкції інформація щодо незамінюваних та не призначеним 

для заміни користувачем джерел світла 

- шнури живлення, що призначені для приєднання до мережі, які постачає 

виробник світильника, повинні мати відповідні електричні та механічні 

характеристики та бути стійкими до дії підвищених температур, що 

можуть виникати під час експлуатації, площа номінального поперечного 

перерізу жили повинна бути на менше 0,75 мм2 — для звичайних 

світильників; за результатами випробувань фактична площа номінального 

поперечного перерізу жили становить менше 0,75 мм2; 

- після дії розтягувального зусилля, спеціальна позначка змістилася більш 

ніж на 2 мм. 

 

 



 
 

 


